AZ QTEA REFERENCIAS

25cm PARA FM E ILUMINACION Y 20cm C. DEBILES.

ZZZZZ BANDEJA GALVANIZADA CON TAPA DE 450mmx85mm COMPARTIMENTADA
=

DUCTO VERTICAL GALVANIZADO CON TAPA.

PARARRAYOS, CAPTOR IONIZANTE (RADIO DE COBERTURA 65m)
EN MASTIL DE 6m, DE MODO DE SUPERAR AL MENOS EN 5m

1 F ﬁ _____ CONDUCTOR DE Cu DESNUDO 50mm? POR BANDEJA O

ENTERRADO A 80cm

LA ALTURA MAYOR. SE COL@RA ARRIOSTRADO CORRECTAMENTE
Y SE FIJARA MEDIANTE UNA PLATINA DE ACERO GALVANIZADO A

||
e .
LA VIGA DE HORMIGON QUE SOSTIENE EL PANEL DEL TECHO. % JABALINAS TIPO COPPERWELD 2,4m x 5/8

PARARRAYOS, CAPTOR IONIZANTE EN MASTIL DE 6m
ARRIOSTRADO CORRECTAMENTE

/' | 5,0m
| EXTERIORES SERAN DE PVC, ESTANCOS IP 55.

CAMARA DE MAMPOSTERIA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA.
ALISADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLAND, CON FONDO PERDIDO.

O REGISTRO CON PUERTA O TAPA DE ACERO GALVANIZADO. EN
=

. TABLERO ELECTRICO EMBUTIDO O APARENTE
| \ ALTURA ENTRE 0,80 y 2,00m.

1,0m TANQUE

BAJAN A CAMARAS DE 40x40
DESDE PARARRAYOS EN MASTIL
DE 6m ADOSADO A TANQUE, 2
CONDUCTORES DE COBRE DE
50mm?Z.
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LLEGAN DESDE PARARRAYOS DOS CONDUCTORES DE COBRE DE 50mme. Ingeniero Industriaol El&ctrico — EIALE
A 2,0m DE ALTURA SE COLOCARA UN REGISTRO DE PRUEBA DE 20cmx25cm. Estudio de Ingenierfa y Asesoramiento Luminico y Eléctrico
CONTIENE UNA BARRA DE UNIGN DE COBRE PARA CONEXION DE BAJADA CON
LA MALLA DE TIERRA. LA BAJADA SE PROTEGERA CON CANO DE PVC ALTO PLANO SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS
IMPACTO 850 CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV, HASTA 2,20mts DE ALTURA
DESDE NPT. OBRA CBT DE BARROS BLANCOS— CANELONES
UBICACION Cno Lorenzo Ventura esqg. Angel Caputti
LOCALIDAD DEPARTAMENTO DE CANELONES
MODIFICACIONES .| ESCALA FECHA -
1/100 NOV 2022
l COl Miguel Grau 3768 - Montevideo 11300 - Uru quay - Tel /Fax (598) 2628 6688
l l = www.eialesrl.com jpodesta®@adinet.com.uy
MODIFICACIONES
FECHA MOTIVO AUTORIZA
@/ \@/ OBRA FECHA
CBT DE BARROS BLANCOS — CANELONES 2022
Cno. Lorenzo Ventura esq. Angel Caputti \E/i;‘AALSA
PLANO ELECTRICA LAMINA

ER—00 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
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